AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRAN EL
PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL SUMINISTRO DE
LUMINARIAS LED PARA LA RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO Y

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN TORREDELCAMPO.

1. PRESCRIPCIONES TECNICAS

UNO.- OBJETO DEL CONTRATO.

1.1 - La entrada en vigor del Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en
Instalaciones de Alumbrado Publico Exterior y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias EA-01 a EA-07, requiere proyectar todas las nuevas
instalaciones y sus renovaciones de importancia bajo los criterios de Ila
eficiencia energética, ahorro y reduccion de consumos, y también obliga a
disefiar las instalaciones para reducir la contaminacion Iluminica, el
deslumbramiento y calificar las instalaciones, ademas de incorporar sistemas
de regulacién y control en los encendidos y apagados.

El presente pliego tiene por objeto definir el alcance y condiciones de
contratacion, procesos, normativa y sistemas técnicos y las caracteristicas
necesarias para la sustitucion de luminarias con tecnologia de descarga objeto

de la licitacion por otras con tecnologia led.

La actuacion objeto del contrato comprende un total de 162

luminarias en soportes de columna/baculo, de la cuales:
e 59 corresponden con luminarias led TIPO VIAL
e 103 corresponden con Iluminarias led TIPO ORNAMENTAL
MODERNA

DOS.- REGLAMENTACION APLICABLE.

2.1 - Todos los productos incluidos en este ambito estan sometidos

obligatoriamente al marcado CE, que indica que todo elemento o componente
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que exhibe dicho marcado cumple con la siguiente legislacion y cualquier otra
asociada que en cada momento sea de aplicacion.

En la actualidad, las luminarias de alumbrado exterior, y en concreto
aquellas que incorporan tecnologia LED, estdn sometidas a la siguiente
Legislacion:

- Directiva de Baja Tension 2006/95/CEE. Relativa a la aproximacion de
las Legislaciones de los estados miembros sobre el material eléctrico destinado
a utilizarse con determinados limites de tension.

- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CEE. Relativa a la
aproximacion de las Legislaciones de los estados miembros en materia de
compatibilidad electromagnética y por la que se deroga la directiva 89/336/CE.

- Directiva ROHS 2011/65/UE. Relativa a las restricciones a la utilizacion
de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrénicos.

- Directiva de Ecodisefio 2009/125/CE. Por la que se instaura un marco
para el establecimiento de requisitos de disefio ecolégico aplicables a los
productos relacionados con la energia.

- Reglamento N° 1194/2012 de la por el que se aplica la Directiva de
Ecodisefio- 2009/125/CE a las lamparas direccionales, lamparas LED y sus equipos.

- Real Decreto 154/1995, por el que se modifica el Real Decreto 7/1988,
de 8 de enero, sobre exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a
ser utilizado en determinados limites de tensién y su Guia de Interpretacion.

- Real Decreto 1890/2008, que aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07 y su Guia de Interpretacion.

- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension y sus instrucciones Técnicas Complementarias ITC-
BT-01 a ITC-BT- 51.

- Reglamento CE n© 245/2009, de la Comision de 18 de marzo por el que
se aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo relativo a los requisitos
de disefio ecoldgico, para lamparas, balastos y luminarias.

- Reglamento 874/2012 DE LA COMISION de 12 de julio de 2012 por el
que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las lamparas eléctricas y las
luminarias.

- CIE 206:2014. The effect of spectral power distribution on lighting for
urban and pedestrian areas.
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- Reglamento 874/2012 DE LA COMISION de 12 de julio de 2012 por el
gue se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las lamparas eléctricas y las
luminarias.

TRES.-NORMATIVA APLICABLE.
3.1. - Requisitos de Seguridad:

- UNE EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos.

- UNE EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de
alumbrado publico.

- UNE EN 60598-2-5 Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores.

- UNE EN 62471:2009 Seguridad fotobiolégica de |lamparas y aparatos
que utilizan lamparas.

- UNE EN 62504:2015 Iluminacion general. Productos de diodos

electroluminiscentes (LED) y equipos relacionados. Términos y definiciones.
3.2.- Compatibilidad Electromagnética:

- UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-
2: Limites. Limites para las emisiones de corriente armoénica (equipos con
corriente de entrada 16A por fase).

- UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3:
Limites.

Seccion 3: Limitacion de las variaciones de tension, fluctuaciones de

tensién en las redes publicas de suministro de baja tensién para equipos con

corriente de entrada  16A por fase y no sujetos a una conexion condicional.
UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de
inmunidad CEM.
UNE-EN 55015. Limites y métodos de medida de las caracteristicas

relativas a la perturbacion radioeléctrica de los equipos de iluminacion vy

similares.
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3.3.- Componentes de las luminarias:

UNE-EN 62031. Moédulos LED para alumbrado general. Requisitos de
seguridad.

UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de l|ampara. Parte 2-13:
Requisitos particulares para dispositivos de control electrénicos
alimentados con corriente continua o corriente alterna para mddulos LED.

UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrénicos alimentados en
corriente continua o corriente alterna para modulos LED. Requisitos de
funcionamiento.

- IEC  62717:2014. Mbdulos LED para iluminacién general.
Requisitos de funcionamiento.

- IEC 62722-1:2014. Caracteristicas de funcionamiento de luminarias.
Parte 1: Requisitos generales.

- IEC 62722-2-1:2014. Caracteristicas de funcionamiento de luminarias.
Parte 2: Requisitos particulares para luminarias LED.

- Ambas normas, 62722-1 y 62722-2-1, son de gran importancia porque
exigen la clasificacion de las luminarias en funcion de IRC, la dispersion de color, el

mantenimiento del flujo y su eficacia en Im/W.

3.4. - Mediciones y Ensayos:

- UNE-EN 13032-1:2006. Luz y alumbrado. Medicion y presentacion
de datos fotométricos de |lamparas y luminarias. Parte 1: Medicion y formato de
fichero.

- prEN 13032-4. Luz y alumbrado. Medicion y presentacion de datos
fotométricos.
- Parte 4: Lamparas LED, modulos y luminarias LED.
- CIE S025/E:2015. Método de ensayo para lamparas LED, luminarias y
modulos LED.
- CIE 127-2007 Medicién de los LED.

CUATRO.- ACATAMIENTO Y OBLIGACIONES.

4.1. - Por el mero hecho de participar en la licitacion, las empresas

ponen de manifiesto su entero conocimiento del presente pliego y demas
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documentacion que afecta al procedimiento y el total acatamiento del mismo.
4.2. - La empresa adjudicataria se compromete al estricto cumplimiento
de las obligaciones del presente pliego, aceptando los niveles de calidad del
mismo que en él se indican como el resto de las prescripciones, como minimo a
superar en el trabajo a realizar.
4.3. - La empresa adjudicataria dispondra de un seguro de responsabilidad
civil para cubrir cualquier perjuicio que ocasione en las luminarias.

CINCO.DOCUMENTACION GENERAL A APORTAR.

Las empresas licitadoras deberan presentar la siguiente documentacion en el
Sobre 2°: DOCUMENTACION TECNICA Y DE CRITERIOS DE
VALORACION:

1.- “MODELO DE PROPOSICION POR AUMENTO DE MATERIAL A
SUMINISTRAR, PLAZO Y GARANTIA DE PRODUCTO”

2.- Ficha técnica del equipo de regulacion de flujo.

3.- Fichas técnicas de los productos ofertados.

4.- Documentos en el ANEXO I del pliego de prescripciones técnicas,

referentes a las caracteristicas de las luminarias.

SEIS.- CARACTERISTICAS MINIMAS EXIGIDAS.

6.1. - El producto a aportar por la empresa incluird las caracteristicas
técnicas suficientes para garantizar la correspondencia entre los valores
solicitados y la instalaciéon ejecutada.

6.2. - Con el fin de exigir unos datos, parametros y caracteristicas
minimas de los elementos a suministrar y para poder valorar las mejoras de
dichos elementos se aportan los siguientes datos, que podran serdn cotejados

con las fichas técnicas publicadas en la web del fabricante:

- Con el fin de garantizar la hermeticidad y resistencia contra impactos

se requeriran los siguientes valores minimos:
- Luminaria tipo Vial: IP66, IK10

- Luminaria tipo Ornamental Moderna: IP65, IKO8
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- Eficacia minima de 110 Im/W.
- Corriente maxima del LED de 700mA.

- Vida qatil de la luminaria para L-70 mayor de 50.000h.

La temperatura de color sera de 4.000K+100K.

El Indice de Reproduccién Cromatica sera minimo de 70.

Rango de Temperaturas de Bloque y Driver de -10 A +350

- Posibilidad de distintas opticas, al menos 5 distribuciones simétricas y
asimétricas.

- Proteccion de 10kV contra picos de voltaje, y sobretensiones.

- Marcos de adaptaciéon, seran de aluminio con pintura en poliéster

electrostatico de aplicacion en polvo negra 6 similar de diferentes tamanos.
- Apertura de ambos modelos SIN herramienta.
- Dimensiones minimas de las luminarias:
Luminaria tipo Vial: 550x250 (largo x ancho)
Luminaria tipo Ornamental Moderna: 520 (diametro)
- Regulacion del Driver de al menos 5 niveles.
- Clasificacion eléctrica del Driver Clase I, Clase II.

6.3. - Los requisitos anteriormente descritos seran de aplicacion minima

siendo excluida cualquier oferta que incumpla alguno de éstos.

6.4.- Seran objeto de valoracion las mejoras aportadas en los criterios

con caracteristicas minimas y otras adicionales propuestas por el licitador

SIETE.- DESCRIPCION DE LAS LUMINARIAS.

Se indican a continuacién una descripcion de las 2 tipologias de

luminarias objeto del contrato, con las cantidades minimas a suministrar:

LUMINARIA LED TIPO VIAL ......ccvivnvniennne. 59 Uds.

Luminaria Led de tipo vial, potencia maxima 60W, flujo del conjunto de
la luminaria superior a 6600 Iimenes, temperatura de color 4000K (+100),

CRI min 70, grado de proteccién IP65/IK08, aislamiento eléctrico Clase I o II.
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Fabricada en aluminio inyectado y difusor de vidrio templado plano. Instalacion
mediante garra de @ hasta 65mm con posibilidad de rotacion de 0 a £90°,
valida para fijacion a poste vertical u horizontal. Caja de conexiones accesible
sin herramientas. Incluye driver regulable con 5 escalones de regulacion y
distincion de horario invierno-verano., protector de sobretensiones adicional
(SPD) de 10kV y posibilidad de al menos 8 distribuciones fotométricas

diferentes. Totalmente equipada. Garantia minima de 5 afos.

LUMINARIA LED TIPO ORNAMENTAL MODERNA .............00.... 103 Uds.

Luminaria Led de tipo decorativa moderna, potencia maxima 40W, flujo
del conjunto de la luminaria superior a 4800 limenes, temperatura de 4000K
(£100), CRI min 70, grado de proteccion IP65/IK08, aislamiento eléctrico
Clase I o II. Fabricada en aluminio inyectado, y difusor de vidrio templado.
Instalacion mediante garra de @ hasta 60mm, vélida para fijacion a poste
vertical u horizontal. Apertura de la luminaria sin herramienta. Desconexion
eléctrica automatica en apertura. Incluye driver regulable con 5 escalones de
regulacion y distincion de horario invierno-verano., protector de
sobretensiones adicional (SPD) de 10kV y posibilidad de al menos 8
distribuciones fotométricas diferentes. Totalmente equipada. Garantia minima

de 5 afos. Totalmente equipada. Garantia minima de 5 afios.

OCHO.- GARANTIA TOTAL.

8.1. - Se entiende por garantia total la que comprende la reparacion o
reposicion, en su caso, de los componentes y las piezas que pudieran resultar
defectuosas por cualquier motivo durante el plazo de vigencia de la garantia,

que sera de un minimo de cinco (5) afios.

NUEVE. INCREMENTO DE MATERIAL A SUMINISTRAR.

9.1. - El licitador que oferte mayor numero de luminarias, ademas de las
contempladas como obligatorias en el pliego Administrativo, debera firmar el
documento anexo en el Pliego de Clausulas Administrativas asumiendo de esta

manera el compromiso del mismo de suministrarlas e instalarlas, siendo dichas
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luminarias de idénticas caracteristicas, tipologias y calidades que las ofertadas

para las obligatorias, correspondientes al modelo TIPO VIAL.

DIEZ. PRESUPUESTO DE LA LICITACION

10.1. - El presupuesto base de licitacion, sin incluir el I.V.A. se fija en
40.035,42 Euros.

Al presupuesto base de licitacion se le afiadira la cantidad de 8.407,43
Euros correspondiente al I.V.A. (21%), lo que supone un presupuesto total
de 48.442,85 Euros.

10.2. - A todos los efectos, se entendera que comprende, no solo el
precio del contrato, sino también la totalidad de gastos que al el adjudicatario
le pueda producir la realizacion del presente contrato. Igualmente se
encuentran incluidos los gastos de entrega y transporte de los bienes a
suministrar, asi como el I.V.A. y demas tributos que le sean de aplicacion segun

las disposiciones vigentes.
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ANEXO I. TABLA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS

DATOS DEL FABRICANTE

NOMBRE DE LA EMPRESA

ACTIVIDAD SOCIAL

NIF

DIRECCION POSTAL

DIRECCION CORREO ELECTRONICO

PAGINA WEB

NO© TELEFONO Y FAX

PERSONA DE CONTACTO

O O N | 1] A W] N =

CERTIFICADO ISO 9001

ja—y
o

CERTIFICADO ISO 14001

11 CERTIFICADO CUMPLIMIENTO RD208/2005

TABLA DE VERIFICACION TECNICA DE LUMINARIAS.

DATOS Y DOCUMENTACION TECNICA DEL FABRICANTE

MARCA Y MODELO

MATERIALES DE FABRICACION

FORMA DE INSTALACION

ELEMENTOS DE POSIBLE REPOSICION

DIMENSIONES Y DESCRIPCIONES FISICAS (mm)

FOTOGRAFIAS/CATALOGO

POTENCIAS ( Consumo nominal, total y FP)

FLUJO LUMINICO TOTAL (Im)

W| 0| N| | | | W] N =

FLUJO EMITIDO AL HEMISFERIO SUPERIOR

[y
o

EFICACIA (Im/W) a 4000K

VIDA UTIL

-
=t

=
[\

RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO.

-
w

GRADO DE HERMETICIDAD IP

=t
n

GRADO DE RESITENCIA CONTRA IMPACTOS IK

INDICE DE REPRODUCION CROMATICA

[
1%

PROTECCION PICOS Y SOBRETENSIONES

[y
[e)]
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17 MARCADO CE

18 CERTIFICADO GARANTIA DEL FABRICANTE.

17 OTROS

TABLA DE VERIFICACION DE CERTIFICADOS.

CERTIFICADOS EMITIDOS POR ENTIDAD ACREDITADA

Marcado CE de luminaria y componentes

2 Certificado sobre el grado de hermeticidad de bloque éptico y

driver IP

Certificado sobre grado de proteccion IK

B

Medidas eléctricas de tensién, corriente, potencia y factor de

potencia.

Eficacia de la luminaria.

Medida del Indice de Reproduccién Cromatica.

Medida de la temperatura de color.

o N oo

Certificado de cumplimiento de las normas UNE-EN 60598.1, UNE-
EN 60598-2-3.

9 Certificado de cumplimiento de las normas UNE-EN 62031 y UNE-
EN 62471

10 Certificado de cumplimiento de las normas UNE-EN61347-2-13 y
UNE-EN 62384.

11 Certificado de cumplimiento de las normas UNE-EN 55015, UNE-
EN 61547, UNE-EN 61000-3

Torredelcampo, 6 de Octubre de 2017.
Jefe Compras y Mantenimiento
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